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TEKNIiK SARTNAMESI

Bu Teknik Sartname; SGG Azez Vatan Hastanesi Asansér onarimi igin alinacak olan 1 Adet
(Asansor Kabini Kapi Fotoseli)’ nin satin alinmasini kapsar. Belirtilen Uriin &zellikleri Yaklagik
Degerlerdir. Bu degerler her marka ve modele gore degisiklik gosterebilir.

STANDARTLAR:

Satin alinacak firlinler standartlara uygun imal edilmis olacaktir. Ayrica, iiretimi firma kalite yonetim sistemi
TSE,ISO, CE ve/veyalS09001 gibi kalite standartlarinin en az bir veya birkagini sahip kaliteli bir {irlin
olmalidur. Ilgili tiim kullanim aparatlar: iiriinle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Garanti Belgeline
Kaliteli bir Model Olacaktir.

Uriin Ozellikleri:

Degisik motor ve siiriiciiler ile farkli kullanim olanaklari sunabilecek bir model olacaktir. Kompaktyapisi
sayesinde montaj kolaylig1 saglayan bir model olmalidir.Orta ve Yogun Trafikli binalar i¢in kolay ve
guvenilir bir marka model olmahdir.Disiik enerji tiiketimi saglayan bir model olmalidir.

Kapi Fotoseli ( Isik Baraj1 ): Insan tasima Asansorlerinde kabin kapisinda giivenlik amagli boy fotosel
bulunacaktlr. Fotoselin Oniine Isig1 gegirmeyen bir engel geldiginde kapi kapanma hareketini durduracak ve
kap1 yeniden agilacaktlr. Fotosel 11k perdesini olusturan optik verici ve alici sayesinde sayis1 yiiksek
giivenlik saglamaya yeterli olacak bir model olacaktir. Kabin kapisinda ikinci sikigma emniyeti olarak boy
fotoseli bulunacaktir. Fotoselin dniine 15181 gegirmeyen bir engel geldiginde kap1 kapanma hareketi duracak
ve kap1 agilma islemi baglayacaktir. Bu fotosel en az 24 ve / veya 32 ayr1 noktadan duyarli bir model
olacaktir.

Elektriksel Ozellikler

Caligsma Gerilimi: : 220V AC 50 Hz olacaktir.

V' Calisma Sicaklig -5 /455 °C ; RH% 95 aras1 olmalidir. ( Opsiyonel )

¥ Calisma Mesafesi (m) :0.2 — 15 mt olan bir iiriin olmalidir.
Algilama Cikisi :Role Cikis1 Mevcut bir iiriin olmalidir.

b Cikis Tipi : Kuru Kontak NO/NC/COM olmalidir.
Sesli Uyari : Ana linitede (Buzzer) olacaktir.
SesliUyariKapama  :Mevcut bir iiriin olmalidir.
Gorsel Uyar : Anaiinite ve Alic1 Cubukta (LED)
Giines 15181 filtresi : Mevcut bir tiriinolmalidar.

Mehanih Ozellihler
S Birincil Muhafaza : Aliminyum Bir model olacaktir.
> Alier / Verici Boyutu  : 1800 mm X 23 mm X 25 mm Olmalidir Opsiyonel )
5 Goz Sayist : 24/ 32 Adet olmalidir. ( Opsiyonel )
» Baglant1 $ekli : Klemens olacaktir.
» Isin koruma &n filtresi : Meveut bulunan Bir model olacaktir.
»> Anabirim 6l¢iileri : 130 mm X 70 mm X 45 mm Olmalidir (Opsiyonel)
»> Ana birim montaj : Vida Kulakli Bir model olacaktir.
> IPKoruma Simifi : IP65 Standartlarinda olacaktir.
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KONTAKTOR SARTNAMESI

Hastanemizde kullanilan asdnser ihtiyaci icin asagida ézellikleri belirtilen kontaktor sartnamesi

tontaktor uygulamasi

cullanim kategorisi

Cutup tanimm

1ower pole contact composition

Ue] nominal ¢alisma voltaj

Ie] nominal ¢ahsma akinu

notor giicii kW

wontrol devresi tipi

tontrol devresi gerilimi

Motor kontrol

Direng yiikii

AC-1

AC-3

3 NA

Power circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz

25 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 igin gii¢ devresi

36 A (at <60 °C) at <=440V AC AC-1 for power circuit

5.5kW at 220...230 V AC 50/60 Hz

11 kW at 380...400 V

11 kWat413V

1T kW at 440V

15 kW at 500 V

15 kW at 660...690 V

AC -de 50 Hz

220 VAC 50 Hz
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BiNA YAPIMI VE BINA SORUMLUSUNA lLI$KiN BILGILER

Binanin/ Yapiminin Ads ve Adresi A
Bina Sorumiusunun Ad), Soyad: ve Adresi.
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