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SAGLIK BAKANLIGI
Kilis Devlet Hastanesi
ALUMINYUM BOLME TEKNIK SARTNAMES]

* Yamlacak bélme aliiminyumdan imal edilmis olmalidir,

*  Yapilacak bélmenin dlgiileri 296x302 em dlgiilerinde olacaktir.

* Bilmenin yiizeyi profiller digindaki alanlar cam olacak ve 8mm lamine cam kullanilacaktir.
*  Aliiminyum bélme hastane teknik ekibinin gisterecedi vere montaj edilecektir.

*  Montaj ve naklive firmaya aittir.

* Tirma hastaneve verdigi tim zaran karsilayacaktir.

*  Aliiminyum bélme camlari kumlanmis cam olacaktir.

*  Aliiminyum bélmede | adet kilitlenebilir 200x90cm dletilerinde kam olacaktir,

* Bilme zemine ve duvarlara tam oturacak sekilde montaji vapilacakur.

* Yapilacak bdlme rengi hastane idaresi tarafindan belirlenecektir,
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KiLiS DEVLET HASTANES] KAPI TEKNIK SARTNAMES]

Kapi mdf lam malzemeden oclmalidir,
Kapilarin rengi idare tarafindan verilecektir
Meontaj firmaya aittir.

En az 3 adet menteseyle yerine oturmahdir,

Kapi gébegi kolu kap ic takimi gibi ekipmanlarin hepsi lizerinde mantaj edilmis sekilde
olmalidir

Kapi silindir gébekli kilit sistemi bulunacaktir.

Kapi kasasi dahildir ve ek montaj lcreti talep edilmeyecektir,

Kapiya ait 3 adet anahtar idareye teslim edilmelidir.

Kapinin boyas anti bakteriyel malzemeden olmalidir.

Kapilarin verilen tledileri tahmini deger olup, isi alan firma yerinde yeniden élciim yapacaktir.
Kapilar muayene ko misyonu begenisinden gecrmek zorundadir,

Kapr kenari pervaz seklinde olacak




